Stacja TRAFO S-2
RGON pole nr 9

T

WT-1/gF - 50A

5 YKY 1X16 mm? w/k i w szachcie nr 3

ROZDZIELNICA ZASILAJACO-STERUJACA

RW
WENTYLATORNIA pom. 4/1

(Il pietro blok B strona lewa)
Pi=7,5 kW
Ps=7,5 kW

YDY 5x2,5 mm?

Rozdzielnica
zasilajgco-sterujgca
urzgdzeniami
wentylacyjno -
klimatyzacyjnymi

Il pietro blok B
strona lewa -
przychodnia
(dostawa
producencka)

YDY 5x2,5 mm?

YDY 5x2,5 mm?

FTP 4x2x0,5 mm kat. 5w RVK ¢18

L=120 mb

MOC Pi [kW] ﬁggVSZEN:A
3,0 Wentylator nawiew
1,5 Wentylator wycigg
3,0 Agregat skraplajgcy

Sterownik $cienny pom.
nr 3/34(ll pietro bloku B

- strona lewa)

Uktad sieci TN-C-S

MaKo

consulting

ul. Peowiskdw 9/27
22-400 Zamose

NIP:B25-211-39-89

www.makoconsulting.com.pl

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWODZKI

INWESTOR:
IM. PAPIEZA JANA PAWAL || W ZAMOSCIU
AL. JANA PAWALA I1 10, 22-400 ZAMOSC
LOKALIZACJA: | DZIALKI EWID. NR: 84/7; 84/8
JEDNOSTKA EWID: 060906_2 JABLONNA
OBREB: 0006 JABLONNA PIERWSZA
TYTUL
OPRACOWANIA; |POKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJE PROJEKTU PN.
LUTWORZENIE WZORCOWEGO OSRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD
PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO-
NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU
WOJEWODZKIM IM. PAPIEZA JANA PAWLA Il W ZAMOSCIU”.
TRESG PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH -
OPRACOWANIA: |!I PIETRO, BLOK B STRONA LEWA
TYTUL SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA CENTRALI WENTYLACYJNO PODPIS:
RYSUNKU: KLIMATYZACYJNEJ DLA Il PIETRA BLOKU B - PRZYCHODNIA
PROJEKTANT INZ. BOGDAN MALEC GT-1Il-8386/3/76
SPRAWDZAJACY |  INZ JANUSZ LUCZKA GP-11-7342/94/94
o DATA SKALA NR RYS.
SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA 22.02.2018 BIS 6




