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ETYKIETA POMIESZCZENIA

ETYKIETA PRZEGRODY BUDOWLANEJ
WG OPISU

WYBURZENIA

odb4 - PAS OCHRONNY h=25cm, WYSOKOSC

MONTAZU DO POTWIERDZENIA NA ETAR
REALIZACJI, KOLOR JASNOSZARY

UWAGA:

PRZED WYKONANIEM OTWOROWANIA POD STOLARKE DOKONAC OCENY NADPROZY.
DOPUSZCZA SIE ZACHOWANIE ISTNIEJACYCH NADPROZY W PRZYPADKU
WYSTARCZAJACEGO OPARCIA NA SCIANIE (min.20cm)

PRZED POWIEKSZENIEM OTWOROWANIA ZATWIERDZIC DOSTAWCE STOLARKI | WYKONAC
OTWOROWANIE WG JEGO WYTYCZNYCH PRZY ZACHOWANIU PROJEKTOWANEGO SWIATEA
OTWOROW.

UWAGI OGOLNE:

A. NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLANEGO | WYKONAWCZEGO NALEZY OPRACOWAC

NIEZBEDNE PROJEKTY WARSZTATOWE. PODCZAS REALIZACJI NALEZY POStUGIWAC SIE
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | WIEDZA TECHNICZNA.

B. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISAMI, ZESTAWIENIAMI |
SPECYFIKACJAMI, ORAZ WSZELKIMI MATERIALAMI TOWARZYSZACYMI PROJEKTOWI.

C. WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC PRZEPISOM P.POZ. ORAZ SPELNIAC
WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH
TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
ORAZ W PRZEPISACH BHP.

D. NALEZY STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE | PRODUKTY POSIADAJACE WSZELKIE
WYMAGANE PRZEZ PRZEPISY APROBATY, ATESTY | DOPUSZCZENIA.

E. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ATYKOROZYJNIE.

F.  WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

G. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN WG PROJEKTU TECHNOLOGI
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SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWODZKI
IM. PAPIEZA JANA PAWAL || W ZAMOSCIU
AL. JANA PAWALA I1 10, 22-400 ZAMOSC

INWESTOR:

DZIALKI EWID. NR: 84/7; 84/8
JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOSC
OBREB: 0001 MIASTO ZAMOSC

LOKALIZACJA:

TYTUL DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJE PROJEKTU
OPRACOWANIA: |PN. ,UTWORZENIE WZORCOWEGO OSRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI
NAD PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO -
NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU
WOJEWODZKIM IM. PAPIEZA JANA PAWLA [I W ZAMOSCIU”.

TRESC PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OPRACOWANIA: | || PIETRA BLOKU B STRONA LEWA PODPIS:
RzZUT ’
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. M.BANDROWSKA 192/LBOKK/2017
SPRAWDZAJACY
DATA SKALA | NRRYS.
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