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klapa ppoz EIS120 800x800
2aluzja nawiewna w pelnej kwaterze
okiennej

wymiana izolacji termicznej

SCIANA REI120 - wymiana izolacji
termincznej na_welng mineralyg w pasie 4m
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=14 Kalce scho lowej (sitownik otwierajacy)

otwierane z systemu SAP w wypadku wystgpienia pozaru
na_kondygnacji,_uchylenie gémych kwater o 45" min.0,7m’
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drzwi wyposazy¢ w silownik — otwierane z systemu SAP
w_przypadku wystqpienia pozaru na_kondygnacji
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RZUT Il PIETRA, skala 1:100

REWIZJA_01 z DNIA 29.03.2019

AKTUALIZACJA ROZWIAZAN NA PODSTAWIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ

LEGENDA:
. — CZUJKA POZAROWA OPTYCZNA Z GNIAZDEM
INSTALOWAC NA STROPIE.

— RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

WYSOKOSC INSTALACH - 1,2-1,6m OD POZIOMU POSADZKI.

- MODUL STERUJACY WEJ. / WYJ.
— RECZNY PRZYCISK ODDYMIAJACY
RPO WYSOKOSC INSTALACU — 1,2-1,6m OD POZIOMU POSADZKI.

Z5P ~ ZASILACZ SYGNALIZACJI POZAROWEJ — ZSP

WYPUST YDY 3x2,5 do CSN; HDGs 3x2,5 do ZSP

TR-23/9
ZASLANY Z TR-23/9
— DRZWM DWUSKRZYDLOWE — RYGIELx2, ELEKTROZAMEK x1
DRZW JEDNOSKRZYDLOWE — ELEKTROZAMEK x1

:

ISTNIEJACY RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

ZSP - ZASILACZ SYGNALIZACJI POZAROWEJ
RDA - URZADZENIE NADCISNIENIOWE
CSN - CENTRALA SYSTEMU UPUSTU NADCISNIENIA
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SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWODZKI
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IM. PAPIEZA JANA PAWAL || W ZAMOSCIU
AL. JANA PAWALA I1 10, 22-400 ZAMOSC
DZIALKI EWID. NR: 84/7; 84/8
LOKALIZACJA: | JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOSG
OBREB: 0001 MIASTO ZAMOSC
TYTUL DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJE PROJEKTU
OPRACOWANIA: |PN. ,UTWORZENIE WZORCOWEGO OSRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI
NAD PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO -
NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU
WOJEWODZKIM IM. PAPIEZA JANA PAWLA Il W ZAMOSCIU”.
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