UWAGI INSTALACIA CT

UWAGI :

1. Instalacje CT wykona¢ z rur stalowych czarnych taczonych na spaw.

2. Projektowang nitke CT poprowadzi¢ od wymiennikowni (piwnica) do 3 kondygnacji
gdzie zlokalizowane sg wentylatornie.

Przewody prowadzone w istniejacym szachcie instalacyjnym, podwieszonych pod stropem.

3. Instalacje wiaczy¢ do istniejacej belki rozdzielajacej CT przez wspawanie krocca
stalowego DN 32 mm. Krééce wyposazy¢ w zawory odcinajace.

4. Gtowne przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy zaizolowac cieplnie otulinami
termoizolacyjnymi.

5. Przed nagrzewnicami central wentylacyjnych wykonac obiegi wtome.

NAGRZEWNICA WODNA

NAGRZEWNICA WODNA CENTRALI NW2 (2-rzedowa)
Temp. 80/60 st C, dP = 2,78 kPa, V = 2,0 dm3
Q= 0,120 I/s, krdcce przylaczeniowe 3/4"

11,0 kW

OBIEG WTORNY NAGRZEWNICY WODNE]

L.p. |Opis / na uktad / NW1
1. | Pompa obiegu wtérnego
2. | zawér wéjdrogowy | ZAWGR 3-DROGOWY
+sitownik DOSTAWA Z CENTRALA
3. | Zawor regulacyjny DN20
4. | Zawor odcinajacy DN20
5. | Filtr siatkowy DN20
6. | Zawor zwrotny mufowy DN20
7. | Zawér zwrotny mufowy DN20
8. | Zawdr spustowy DN15
9. | Odpowietrznik automatyczny DN15

NAGRZEWNICA
W CENTRALI WENTYLACYJNEJ
7050 C

CENTRALI NW SALI OPERACYINE] C1
WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

CTo32/32
34 000W

! WEACZENIE DO ISTNIEJAC) BELKT ROZDZIELACZOWE] CT
: W POMIESZCZENIU WYMIENNIKOWNI W POZIOMIE PIWNICY

(WSPAWANIE KROCCOW STALOWYCH W BELKE ROZDZIELACZA)

M a KO consulting

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWODZKI
IM. PAPIEZA JANA PAWAL II W ZAMOSCIU
AL. JANA PAWALA II 10, 22-400 ZAMOSC

INWESTOR:

DZIALKI EWID. NR: 84/7; 84/8
JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOSC
OBREB: 0001 MIASTO ZAMOSC

LOKALIZACIA:

DOKUMENTACIA PROJEKTOWA NA ROZBUDOWE POPRZEZ PRZEBUDOWE

VI PIETRA BLOKU A STRONA PRAWA I LEWA WRAZ Z HALLEM, II PIETRA
BLOKU B STRONA LEWA ORAZ SALI C1 BLOKU OPERACYINEGO II PIETRA
BLOKU B DLA ODDZIALU NEUROLOGII, PODODZIALU UDAROWEGO, ODDZIALU
WCZESNE] REHABILITACII POUDAROWEJ ORAZ PORADNI AOS
NEUROLOGICZNEJ I NEUROCHIRURGICZNE]

TYTUL
OPRACOWANIA :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
II PIETRA BLOKU B STRONA LEWA

AKSONOMETRIA INSTALACJA CT

TRESC
OPRACOWANIA: PODPIS:

PROJEKTANT MGR INZ. PAWEL GMYZ LUB/0177/PWOS/10

SPRAWDZAJACY | INZ. MARIANNA MICHALKIEWICZ UANB II 7342/68/93

SKALA
1

NRRYS.

2 DATK
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